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L’impianto che deve essere ausilio alla mobilità all’interno di un edificio deve essere scelto, manu-
tenzionato e gestito.

La scelta deve essere fatta consapevolmente, considerando il panorama delle soluzioni possibili men-
tre la gestione del bene, che si avvia con la messa in esercizio, comprende tutte le operazioni per il suo
mantenimento funzionale in totale sicurezza e come previsto dalla legislazione vigente.

Nel presente testo si vuole esporre il panorama degli impianti utili alla mobilità interna, con specia-
le riferimento agli ascensori, alle piattaforme elevatrici per disabili ed ai montacarichi.

Le opzioni di scelta sono molte, simili o diverse fra loro, dettate dagli obblighi legislativi, dall’instal-
lazione pubblica o privata, dalla necessità, dalle valutazioni economiche, dalla tecnica e dai limiti del-
l’edificio stesso, nel caso esso sia già esistente.

Pertanto, un libro totalmente esaustivo ed estremamente dettagliato riguardo alle possibilità che pos-
sono presentarsi al progettista, all’installatore o al proprietario di uno stabile in cui si debba o si voglia
installare un impianto di mobilità interna delle persone e/o delle cose diverrebbe un’opera monumenta-
le che eccederebbe lo scopo presente.

Ci riferiamo quindi alla maggior parte del parco impianti esistente, installazioni quindi in edifici che
possiamo definire di grandezza media o medio/piccola con un numero di fermate fino a 12/15, senza
addentrarci negli impianti speciali, in batteria, con velocità superiore a 1,5 m/s o opportunamente pro-
gettati e realizzati per la gestione o lo smaltimento di condizioni particolari di traffico verticale.

Si ritiene importante richiamare i principali interventi che possono/devono essere eseguiti per man-
tenere la perfetta efficienza dell’impianto e che solitamente sono suggeriti dai manutentori o prescritti
dagli enti ispettivi che effettuano le verifiche come previsto dal D.P.R. n. 162/1999.

Infine affrontiamo anche il recente Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2005 relativo a miglioramen-
to della sicurezza degli ascensori esistenti, che assume le regole tecniche europee EN 81-80 come ri-
ferimento per le specifiche attività di miglioramento della sicurezza e avvia una grande azione sul par-
co impianti esistente che coinvolge tutti gli operatori del settore, compresi gli utenti e/o proprietari de-
gli ascensori.

Il testo intende rivolgersi a tutti gli attori dell’installazione e delle attività ascensoristiche (in senso
esteso):

– agli amministratori condominiali o i proprietari che devono conoscere chiaramente il panorama
normativo esistente ed essere in grado di valutare le proposte che ricevono dai manutentori dei
loro impianti e devono sapere interpretare i verbali di controllo degli enti ispettivi per affrontare
correttamente le responsabilità a cui la legge li obbliga;

– agli installatori, che conoscendo perfettamente le attività tecniche, a volte sono meno preparati
riguardo le procedure amministrative e/o i documenti richiesti loro dalle norme vigenti e che lo-
ro devono richiedere ai loro fornitori, siano essi progettisti edili o componentisti e produttori di
ascensori;

– ai progettisti edili che devono avere un chiaro riferimento di quanto richiesto per la realizzazio-
ne delle strutture dell’ascensore e comprendere, almeno nei tratti fondamentali, la complessa
regolamentazione del settore.
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1.1. Generalità
Gli ascensori odierni sono impianti tecnologicamente molto evoluti ed hanno la possibilità di evolver-

si in ogni direzione, essendo estremamente libera la progettazione attuale, non più limitata da leggi strin-
genti e vincolanti.

Questo merito lo si deve al desiderio di libera circolazione delle merci nei paesi della Unione Euro-
pea e quindi alla definizione delle norme di riferimento, nello specifico caso, alla Direttiva ascensori
95/16/CE ed alla filosofia normativa definita Nuovo Approccio.

Per riepilogare sinteticamente tale filosofia si ricorda che le Direttive Nuovo approccio non conten-
gono le regole tecniche ma solamente i requisiti essenziali di sicurezza e prescrivono i rischi che devo-
no essere evitati.

Queste direttive devono essere introdotte nella legislazione nazionale degli stati membri e devono
essere abrogate le leggi nazionali in contrasto con esse; il marchio CE attesta la conformità del pro-
dotto alla direttiva (cioè al soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza ivi riportati) e non alla
norma.

Appare chiaro che la libertà del progettista è completa poiché l’unico obbligo è quello di produrre
impianti che soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e salute e non quello di adempiere a definiti
requisiti tecnici cogenti. Egli può scegliere se seguire le norme armonizzate o seguire un proprio proget-
to definito, salvo dimostrare di realizzare un impianto che è esente da rischi e che soddisfa i requisiti di
sicurezza previsti dalla Direttiva.

I prodotti per essere commercializzati devono quindi possedere i requisiti indicati nella direttiva ove
sono anche indicati i criteri per il rilascio della dichiarazione di conformità.

Le norme che vengono elaborate dalle organizzazioni europee di normalizzazione (CEN, CENELEC,
ETSI) parallelamente alle direttive non sono cogenti; entrano nel dettaglio tecnico dei prodotti individuan-
do sistemi e dispositivi atti a soddisfare i requisiti di sicurezza imposti dalla direttiva.

Questo significa che un prodotto che segue queste norme dette “armonizzate”, è conforme alla di-
rettiva ma un costruttore può realizzare un prodotto senza seguire le norme armonizzate dimostrando il
rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva di riferimento.

Quindi le norme armonizzate non sono obbligatorie ma il loro soddisfacimento comporta automati-
camente la conformità alla direttiva; si dice pertanto che godono della “presunzione di conformità”, ov-
vero ciò che è realizzato secondo le norme armonizzate risulta automaticamente conforme.

In sintesi, le Norme Armonizzate:
– hanno carattere volontario;
– sono redatte dai Comitati Europei di normazione;
– sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (G.U.C.E.) e fanno riferimento-

alle Direttive Europee;
– sono basate su norme internazionali (per es. ISO o IEC) e riguardano aspetti generali;
– la loro osservanza conferisce la “presunzione di conformità”;
– implicano la partecipazione alla loro elaborazione di tutte le parti interessate (produttori, utiliz-

zatori, enti notificati, autorità governative, etc.);
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– presuppongono l’esistenza di un mandato al CEN, al CENELEC o ETSI da parte della Commissio-
ne Europea;

– vengono pubblicate come Norme Nazionali, senza alcuna modifica, dagli Enti di Normazione nazionali.
Il tipo di certificazione viene stabilito nella direttiva ed è uguale per tutti i paesi membri della Comu-

nità e le certificazioni rilasciate da un organismo notificato di uno Stato devono essere equivalenti a quel-
le rilasciate dagli organismi notificati degli altri stati.

Il recepimento della Direttiva Ascensori è avvenuto in Italia con il D.P.R. n. 162/1999 del 30 aprile 1999
ed attualmente è il regolamento di riferimento, mentre l’ultimo elenco delle norme armonizzate relative agli
ascensori è stato pubblicato nella G.U.C.E. del 2 agosto 2006 (elenco riportato nel CD allegato).

È chiara quindi la grande opportunità seguita alla emissione della Direttiva Ascensori e la relativa
evoluzione tecnica non si è certo fatta attendere dai principali costruttori di impianti, di apparecchiatu-
re e componenti di sicurezza.

Oggi si è aggiunta la possibilità di realizzare impianti differenti e nuovi rispetto i vecchi standard tec-
nici, che comunque non hanno eliminato o soppresso le precedenti tipologie di ascensori che sono an-
cora in essere, felicemente.

Contestualmente al recepimento della Direttiva Ascensori si è modificato il sistema amministrativo e
si sono eliminate alcuni vecchi modi di procedere che non sempre erano all’altezza della evoluzione del
mercato e delle installazioni, o meglio appartenevano ad un sistema burocratico complesso ed anche
pertinente ma che si è deciso, da parte delle istituzioni, di rendere più agevole e snello, cercando di man-
tenere i medesimi livelli di controllo anche se in altra forma.
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1.2. L’ascensore e l’installatore
L’ascensore è un impianto, che possiamo ritenere piuttosto particolare; in realtà e per definizione,

un ascensore è un tutt’uno, un impianto perfettamente definito dall’articolo 13.1.1.1 delle norme armo-
nizzate UNI EN 81.1 e UNI EN 81.2:

Quindi è totalmente compreso nella dichiarazione di conformità che l’installatore deve redigere ai sensi
dell’allegato II del D.P.R. n. 162/1999. Non si deve confondere questa Dichiarazione di conformità con quel-
la relativa alla Legge del 5 marzo 1990, usualmente nota come dichiarazione di conformità 46/90.

Particolarmente importante è la definizione di installatore:

Egli può installare l’impianto che gli è stato commissionato dal proprio cliente, sia acquistandolo in-
teramente da un costruttore che ne ha anche eseguito la progettazione, sia componendo il proprio im-
pianto secondo le specifiche proprie o del committente, commissionando l’esecuzione delle parti a for-
nitori specializzati, infine ed in ogni caso, unendo la richiesta documentazione tecnica progettuale con
relativi a calcoli e disegni.

La seconda ipotesi di realizzazione, che al non esperto può apparire la più complicata, in realtà tro-
va in Italia un terreno fertilissimo, essendo la nostra nazione una fra le principali produttrici di compo-
nenetistica per ascensori e questo permette a tutti gli ascensoristi di realizzare ogni tipo di impianto, a
seconda delle proprie esigenze e desideri. La messa in esercizio è:

1.3. Ascensore e Ascensore Modello
Una importantissima novità introdotta dal D.P.R. n. 162/1999 è l’introduzione dell’Ascensore Modello:

Questo significa che gli ascensori oggi presenti sul mercato, in una prima differenziazione possono
essere: Ascensori Modello o Ascensori “Non Modello”.

D.P.R. n. 162/1999
Art. 2 – comma 1, lettera g)
Ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno ri-
spettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall’ascensore modello, definito in base a
parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chia-
ramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l’ascensore
modello e quelli derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione
la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza (art. 2 com-
ma g) del D.P.R. n. 162/1999).

D.P.R. n. 162/1999
Art. 2 – comma 1, lettera h)
La prima utilizzazione dell’ascensore […]

D.P.R. n. 162/1999
Art. 2 – comma 1, lettera c)
il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione
dell’ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità.

UNI EN 81.1-2
Art. 13.1.1.1
I requisiti della presente norma, relativi all’installazione ed agli elementi costitutivi dell’apparecchiatura elet-
trica, si applicano:
a) all’interruttore generale del circuito forza motrice ed ai circuiti a valle di esso;
b) all’interruttore del circuito di illuminazione della cabina ed ai circuiti a valle di esso.
L’ascensore deve essere considerato come un tutto unico, alla stesso modo di una macchina che ha
l’apparecchiatura elettrica incorporata.
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Quindi la scelta dell’ascensorista per soddisfare le richieste del proprio cliente può essere quella di
installare un ascensore modello o un ascensore “non modello”, indifferentemente.

1.4. Le opportunità di installazione
Considereremo ora le opportunità di installazione che si presentano all’ascensorista,o al costruttore edile

o al condominio, ma prima di continuare vogliamo specificare cosa non esiste più: il collaudo dell’ascensore.
Questo è un vocabolo rimasto nell’uso comune del “vecchio” ascensorista ma non corrisponde più

ad alcuna verifica oggi presente.
Attualmente si esegue la valutazione della conformità dell’impianto, ovvero il riconoscimento della

installazione conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva Ascensori 95/16/CE.
Una azienda ascensoristica, per soddisfare le esigenze dei propri clienti, può avere differenti oppor-

tunità, tutte egualmente percorribili e riepilogate nelle seguenti ipotesi.

IPOTESI 1
L’INSTALLATORE ACQUISTA UN IMPIANTO MODELLO DA UNA DITTA COSTRUTTRICE DI ELEVA-
TORI E INSTALLA L’ASCENSORE CONFORMEMENTE AL MANUALE DI INSTALLAZIONE ED AL D.P.R.
n. 162/1999
In questo caso l’installatore è ed assume gli oneri ed i doveri di quanto previsto dall’articolo 2
comma c) del D.P.R. n. 162/1999 che abbiamo riportato precedentemente; se l’impianto acqui-
stato ed installato è un ascensore modello, allora al termine della installazione si applica la pro-
cedura prevista dall’allegato VI del D.P.R. n. 162/1999:

Quindi:

L’attestato di esame finale redatto dall’organismo notificato definisce conforme alla direttiva
95/16/CE l’ascensore e pertanto l’installatore dell’ascensore appone la marcatura CE nella ca-
bina dell’ascensore e redige la dichiarazione CE di conformità secondo l’allegato II del D.P.R.
n. 162/1999. Infatti:

Per questo tipo di installazione, come già detto, viene seguito quanto previsto dall’allegato VI del
D.P.R. n. 162/1999. Si ricorda che la dichiarazione di conformità redatta dall’installatore è la di-
chiarazione di conformità CE alla Direttiva Ascensori 95/16/CE.

D.P.R. n. 162/1999
Art. 6 – comma 5
[…] l’installatore appone la marcatura CE all’ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità recante
gli elementi indicati nell’allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell’allegato di riferimento, con-
servandone una copia per dieci anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell’ascensore.

D.P.R. n. 162/1999
Allegato VI – art. 6
Se l’ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, l’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di
identificazione a lato della marcatura CE, […] e redige un attestato di esame finale che riporta i controlli e le
prove eseguiti.

D.P.R. n. 162/1999
Allegato VI – art. 4
Un organismo notificato scelto dall’installatore dell’ascensore esegue o fa eseguire l’esame finale dell’ascen-
sore destinato alla commercializzazione.
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IPOTESI 2
L’INSTALLATORE ACQUISTA L’IMPIANTO COMPLETO (NON MODELLO) DA UNA DITTA CO-
STRUTTRICE/FORNITRICE DI ELEVATORI E INSTALLA L’ASCENSORE CONFORMEMENTE AL
MANUALE DI INSTALLAZIONE ED AL D.P.R. n. 162/1999
Anche in questo caso l’installatore è ed assume gli oneri ed i doveri di quanto previsto dall’ar-
ticolo 2 comma c) del D.P.R. n. 162/1999 che abbiamo riportato precedentemente; l’impian-
to acquistato non è un impianto modello e pertanto ad esso si applica la procedura prevista
dall’allegato X del D.P.R. n. 162/1999. Al termine dell’installazione:

Quindi:

L’attestato di esame finale redatto dall’organismo notificato definisce conforme alla direttiva 95/16/CE
l’ascensore e pertanto l’installatore dell’ascensore appone la marcatura CE nella cabina dell’ascenso-
re e redige la dichiarazione CE di conformità secondo l’allegato II del D.P.R. n. 162/1999. Infatti:

IPOTESI 3
L’INSTALLATORE ACQUISTA L’IMPIANTO COMPLETO DA DITTA CON SISTEMA DI GESTIONE
DELLA QUALITÀ ISO 9001, E INSTALLA L’ASCENSORE CONFORMEMENTE AL MANUALE DI
INSTALLAZIONE ED AL D.P.R. n. 162/1999
In questo caso non si ha differenza rispetto ai casi precedenti; dipendentemente dal fatto che l’ascen-
sore acquistato sia un modello o non lo sia, si applicano i punti 1 o 2 precedentemente descritti.
Il sistema di gestione della qualità ISO 9000 adottato dalla società fornitrice, garantisce gli stan-
dard della norma ISO utilizzati dal fornitore nei confronti degli acquirenti, ma gli installatori non
hanno possibilità diverse da quelle previste dai punti sopraccitati.
Rimane quindi obbligatorio il controllo da parte dell’organismo notificato secondo l’allegato VI
o l’allegato X. Successivamente:

D.P.R. n. 162/1999
Art. 6 – comma 5 
[…] l’installatore appone la marcatura CE all’ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità recante
gli elementi indicati nell’allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell’allegato di riferimento, con-
servandone una copia per dieci anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell’ascensore.

D.P.R. n. 162/1999
Art. 6 – comma 5
[…] l’installatore appone la marcatura CE all’ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità recante
gli elementi indicati nell’allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell’allegato di riferimento, con-
servandone una copia per dieci anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell’ascensore.

D.P.R. n. 162/1999
Allegato X – art. 4
L’organismo notificato esamina la documentazione tecnica e l’ascensore ed esegue le prove opportune defi-
nite nella o nelle norme applicabili di cui all’articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificarne la
conformità ai corrispondenti requisiti della presente direttiva.
Se l’ascensore è conforme alle disposizioni della direttiva, l’organismo notificato appone o fa apporre il pro-
prio numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente all’allegato III, e redige un attesta-
to di conformità relativo alle prove effettuate.

D.P.R. n. 162/1999
Allegato X – art. 2
L’installatore dell’ascensore presenta la domanda di verifica di un unico prodotto ad un organismo notifi-
cato di sua scelta. […]
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IPOTESI 4
L’INSTALLATORE ACQUISTA L’IMPIANTO COMPLETO DA DITTA COSTRUTTRICE, CON SISTE-
MA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ ISO 9001 CONFORME ALL’ALLEGATO XIII DEL D.P.R.
n. 162/1999, E INSTALLA L’ASCENSORE CONFORMEMENTE AL MANUALE DI INSTALLAZIO-
NE ED AL D.P.R. n. 162/1999
In questo caso il fornitore possiede oltre alla qualifica del sistema di gestione della qualità ISO
9000, l’estensione prevista dall’allegato XIII del D.P.R. n. 162/1999 che significa applicare un
sistema di garanzia qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, il montaggio, l’in-
stallazione e il controllo finale.
In questo caso per la valutazione finale, si applica la valutazione di conformità secondo l’allega-
to VI del D.P.R. n. 162/1999 ovvero quanto citato al precedente punto 1 (articolo 6 – comma 2
– D.P.R. n. 162/1999).

IPOTESI 5
L’INSTALLATORE È UNA DITTA CON SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ ISO 9001 E CON-
FORME ALl’ALLEGATO XIII DEL D.P.R. n. 162/1999 E INSTALLA L’ASCENSORE CONFORME-
MENTE AL MANUALE DI INSTALLAZIONE ED AL D.P.R. n. 162/1999
Questo caso è l’unico previsto in cui l’installatore può emettere la dichiarazione di conformità CE
senza un controllo della installazione da parte di un organismo notificato.
In ogni caso però, l’azienda installatrice può anche scegliere di fare eseguire una verifica di con-
formità che preveda l’intervento di un organismo.

L’emissione della dichiarazione di conformità CE non è soggetta alla valutazione di un organi-
smo notificato, ma la società installatrice ha la possibilità di dichiarare la conformità alla Di-
rettiva Ascensori perché possiede un sistema di garanzia qualità come indicato dall’allegato
XIII del D.P.R. n. 162/1999 che viene monitorato, controllato e sorvegliato periodicamente da
un organismo notificato.
Si vuole chiarire che comunque l’ascensore sarà periodicamente verificato esclusivamente da un
organismo notificato abilitato ai controlli previsti dall’articolo 13 del D.P.R. n. 162/1999 e che
tali controlli non possono essere eseguiti dal manutentore, qualunque qualifica egli abbia.

IPOTESI 6
L’INSTALLATORE ACQUISTA DIRETTAMENTE LE PARTI DELL’IMPIANTO DA FORNITORI DIVER-
SI E INSTALLA L’ASCENSORE CONFORMEMENTE AL D.P.R. n. 162/1999
In questo caso l’installatore fa o commissiona la progettazione, i disegni ed i calcoli, “acquista
ed assembla” tutte le parti dell’impianto, completa il montaggio e redige tutta la documentazio-
ne necessaria.

D.P.R. n. 162/1999
Allegato XIII 
1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui l’installatore dell’ascensore che soddisfa gli obblighi del
paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano.
L’installatore dell’ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione CE di
conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notifi-
cato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2. L’installatore dell’ascensore applica un sistema di garanzia qualità approvato per la progettazione, la fab-
bricazione, il montaggio, l’installazione e il controllo finale degli ascensori secondo quanto specificato al pa-
ragrafo 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
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È praticamente l’esplosione del precedente punto 2 e ne segue tutta la procedura di valutazio-
ne della conformità secondo l’allegato X.
In questo caso l’installatore supervisiona direttamente tutte le attività di realizzazione dell’impianto.
Al termine, l’attestato di conformità redatto dall’organismo notificato definisce l’ascensore con-
forme alla direttiva e pertanto l’installatore dell’ascensore appone la marcatura CE nella cabina
dell’ascensore e redige la prevista dichiarazione CE di conformità.

Riepilogando abbiamo descritto i processi di valutazione della conformità per chiarire che:
– la dichiarazione di conformità è il documento che deve redigere l’installatore dell’impianto e de-

ve essere sempre emesso; garantisce il committente che l’ascensore è conforme alla direttiva
applicabile;

– l’organismo notificato emette documenti diversi dipendentemente dal tipo di verifica che è pre-
vista per l’ascensore installato; questi documenti devono essere inviati all’installatore e non so-
no documenti di pertinenza del comune ove l’impianto è installato. Questi documenti autorizza-
no e validano la dichiarazione di conformità redatta dall’installatore.

Nel caso di installatori con sistema qualità ISO 9001 e conforme all’allegato XIII del D.P.R. n. 162/1999,
l’emissione della dichiarazione di conformità non è supportata dalla verifica dell’impianto da parte di un or-
ganismo notificato, che invece esegue solo la periodica sorveglianza del sistema qualità (ISO 9001 con esten-
sione allegato XIII del D.P.R. n. 162/1999)

1.5. La verifica di conformità e gli organismi notificati
Come descritto in apertura del presente capitolo, relativamente alle Direttive nuovo approccio, i re-

quisiti di sicurezza e salute sono i dettami essenziali da soddisfare. Infatti:

Ciò significa che i requisiti fissati dall’allegato I sono tassativi ma è possibile soddisfarli in modo di-
verso e differente da quanto prescritto nelle norme armonizzate, che sono un riferimento e il cui soddi-
sfacimento sottintende la presunzione di conformità alla direttiva. In ogni caso:

D.P.R. n. 162/1999
Art. 6
2. Prima della commercializzazione ogni ascensore è costruito, installato e provato attuando una delle seguen-
ti procedure:
a) – di controllo finale di cui all’allegato VI, oppure

– di garanzia di qualità di cui all’allegato XII, oppure
– di garanzia di qualità di cui all’allegato XIV

se progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all’esame CE del tipo di cui all’allegato V, ovvero, se
progettato in conformità ad un ascensore modello sottoposto all’esame CE del tipo di cui all’allegato V, ovve-
ro, se progettato in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia di quali-

D.P.R. n. 162/1999
Art. 4
1. Gli ascensori […] cui si applica il presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di sicu-
rezza e di tutela della salute previsti nell’allegato I.
2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE
di conformità di cui all’allegato II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del presente regolamento.

D.P.R. n. 162/1999
Art. 6 – comma 5
[…] l’installatore appone la marcatura CE all’ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità recante
gli elementi indicati nell’allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell’allegato di riferimento, con-
servandone una copia per dieci anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell’ascensore.
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L’articolo sopra è un po’ complicato nella sua comprensione, ma praticamente è stato descritto pre-
cedentemente quando abbiamo parlato delle opportunità dell’installatore.

Ma se gli ascensori devono rispettare i requisiti fissati dall’allegato I (Requisiti essenziali di sicurez-
za e salute) e se devono essere valutati prima della commercializzazione, chi è autorizzato a eseguire
tali controlli?

Tutto questo è chiarito sempre dal D.P.R. n. 162/1999.

Gli organismi notificati sono, per il settore ascensoristico, un completa novità dal 1999, con l’intro-
duzione del D.P.R. n. 162/1999.

Essi hanno acquisito i compiti di controllo e verifica che prima erano di esclusiva competenza degli or-
gani nazionali preposti ovvero, AUSL, I.S.P.E.S.L, Ispettorato del Lavoro egli altri uffici tecnici dello Stato.

I compiti di queste strutture oggi sono in parte rimasti, in parte modificati, ma comunque non sono più
esclusivi, aprendo il campo alle strutture private autorizzate, ovvero gli organismi notificati come già detto.

1.6. Le modifiche amministrative
Le procedure previgenti, ovvero quelle definite dal D.P.R. n. 1767/1951, sono state abrogate dal D.P.R.

n. 162/1999, e si possono rapidamente riassumere nel seguente modo:
1. Richiesta di Licenza di impianto: ovvero la domanda per l’installazione dell’ascensore che do-

veva essere fatta in carta legale con copia conforme in carta libera e con il pagamento della tas-
sa di concessione governativa.

D.P.R. n. 162/1999
Art. 9
1. Le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 6 sono espletate da organismi autorizzati e
notificati ai sensi del comma 6 e dell’articolo 10, oppure dagli organismi notificati degli altri Paesi dell’Unio-
ne europea.
2. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono autorizzati gli or-
ganismi in possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto del Mi-
nistro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
Gli organismi che rilasciano certificazioni dei sistemi di qualità oltre agli altri requisiti prescritti devono pos-
sedere un’organizzazione conforme alle norme UNI-EN 45012.
….
6. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tramite i Ministero degli affari esteri, notifica
tempestivamente alla Commissione dell’Unione europea e agli Stati membri l’elenco degli organismi autoriz-
zati ad espletare le procedure di cui all’articolo 8, i compiti specifici e le procedure d’esame per i quali tali
organismi sono stati designati, i numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione, ed
ogni successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità euro-
pee. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati.
7. Quando è constatato che l’organismo di certificazione, al quale è stata rilasciata l’autorizzazione di cui al
comma 2, non soddisfa più i requisiti di cui al presente articolo, il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato revoca l’autorizzazione informandone immediatamente la Commissione dell’Unione europea e
gli altri Stati membri.

tà conforme all’allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme
alle norme armonizzate.
b) di verifica dell’unità, di cui all’allegato X, ad opera di un organismo notificato;
c) di garanzia di qualità di cui all’allegato XIII, integrata da un controllo del progetto se quest’ultimo non è in-
teramente conforme alle norme armonizzate.
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2. Collaudo: ovvero il controllo dell’installazione da parte dell’ufficio tecnico dello stato preposto a
questa attività, con la verifica della documentazione tecnica (esame progetto) ed il controllo del-
l’installazione (verifica dell’installazione). Emissione del libretto di impianto.

3. Richiesta di Licenza di esercizio: ovvero l’autorizzazione all’esercizio dell’elevatore, conseguen-
te al rilascio del verbale di collaudo e del libretto.

Tutto questo prevedeva tempi lunghi per la validazione ed il permesso di installare l’ascensore, tan-
to che molto frequentemente l’impianto era completamente installato ancora prima di avere ricevuto dal-
le amministrazioni statali la licenza di impianto, ovvero l’autorizzazione all’installazione.

La semplificazione introdotta dal D.P.R. n. 162/1999 è notevolissima poiché l’installazione di un ele-
vatore si traduce nella realizzazione tecnica e nella comunicazione al competente ufficio comunale.

Il progettista edile, nelle competenze che gli sono proprie e nel rispetto delle norme dei regolamen-
ti edilizi progetterà lo stabile ed il luogo dell’installazione (vano di corsa), avendo cura anche di rispet-
tare i regolamenti comunali specifici e le normative antincendio.

Fra l’installatore e il responsabile della costruzione il D.P.R. n. 162/1999 è obbligatorio che:

(un fac-simile del modulo è presente nel CD allegato).
Questo articolo significa che il progettista deve coordinarsi con l’installatore per l’installazione ed il

funzionamento corretto e per la sicurezza dell’impianto, il che si traduce nel ricevere le indicazioni dei
carichi sulle strutture dovuti all’installazione dell’ascensore e comportarsi di conseguenza.

Da parte sua l’installatore dovrà assicurarsi che la struttura nella quale verrà installato l’ascensore
è dichiratamente idonea a sostenere l’impianto e permetterne l’esercizio in condizioni di corretto funzio-
namento e sicurezza.

Installato correttamente l’ascensore, viene emessa la dichiarazione di conformità la quale conferma
il soddisfacimento dei requisiti normativi dell’allegato I della Direttiva ascensori 96/16/CE ovvero del D.P.R.
n. 162/1999.

Questa dichiarazione è suggellata, come detto in 1.4, dalla verifica di conformità da parte di un or-
ganismo notificato, secondo i requisiti dell’allegato VI o X, ovvero dal possesso della certificazione del
sistema di gestione della qualità secondo l’allegato XIII del D.P.R. n. 162/1999.

Il proprietario dovrà solamente rispettare i disposti del seguente:

D.P.R. n. 162/1999
Art. 12 – Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato.
1. È soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune compe-
tente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei
montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di con-
formità dell’impianto di cui all’articolo 6, comma 5, lettera a), contiene:
a) l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del costruttore del montacarichi, ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 6, comma 5;
e) l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affida-
to la manutenzione dell’impianto;
f) l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi del-
l’articolo 13, comma 1, che abbia accettato l’incarico.

D.P.R. n. 162/1999
Art. 4
La persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione e l’installatore dell’ascensore de-
vono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate per garanti-
re il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell’impianto.
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Si sottolineano:
– il proprietario deve, entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità, comunicare al

comune competente la messa in esercizio dell’impianto;
– la copia della dichiarazione di conformità è il solo documento che deve obbligatoriamente ac-

compagnare la comunicazione al comune.
Non sono richiesti espressamente, e quindi non devono essere allegati, copie degli attestati di
conformità o dell’esame finale redatti dagli organismi notificati o altri documenti relativi al-
l’ascensore;

– la comunicazione deve contenere assolutamente l’indicazione della azienda incaricata di effet-
tuare la manutenzione che rimane obbligatoria per gli ascensori in esercizio;

– la comunicazione deve contenere assolutamente l’indicazione del soggetto incaricato di esegui-
re le verifiche periodiche sull’impianto e l’accettazione esplicita di tale soggetto incaricato;

– l’ufficio comunale competente deve entro 30 giorni comunicare al proprietario o al legale rap-
presentante il numero di matricola.

Il risultato di questa enorme semplificazione è che, invece di fare domanda per installare l’ascenso-
re ed attendere il parere positivo dell’amministrazione dello stato, ci si assume la responsabilità dell’in-
stallazione e si comunica la messa in esercizio dell’impianto che si dimostra conforme alle direttive in
vigore ad esso applicabili.

Si ritiene che, relativamente alla installazione di un impianto ascensore nuovo, nulla oltre a quanto
previsto dall’articolo 12 del D.P.R. n. 162/1999 può essere richiesto dall’ufficio comunale competente,
poiché tale articolo di legge definisce chiaramente quali sono i documenti necessari alla messa in eser-
cizio dell’ascensore.

Si ricordi che l’oggetto del D.P.R. n. 162/1999 è:

Si modificano sensibilmente anche le responsabilità di tutti i soggetti partecipanti a tutti i livelli nel-
l’installazione dell’ascensore e di cui ne dettaglieremo in seguito.

1.7. La certificazione di qualità ISO 9001. Chiarimenti
Le ditte ascensoristiche, come tutte le aziende, possono essere conformi alla norma volontaria UNI

EN ISO 9001 e questo le presenta sul mercato come Società che hanno deciso di seguire dei precisi
standard di riferimento relativamente al proprio sistema di gestione, per garantire ai propri clienti uno
standard superiore finalizzato alla soddisfazione del cliente ed al continuo miglioramento aziendale.

Questa qualifica è accertata da Organismi di Certificazione che annualmente verificano il rispetto del-
le norme ISO e che possono sia confermare che eventualmente ritirare la certificazione, a seguito della
presenza di importanti non conformità della azienda alla norma di riferimento.

Questo chiarisce come una azienda certificata ISO 9001, sia soggetta a controlli e verifiche e come
una azienda che ha deciso di ottenere tale certificazione ritenga questo un investimento importante per
se stessa e per i propri clienti.

Tale certificazione garantisce i clienti del rispetto delle norme ISO 9001 da parte dell’ascensorista e
quindi il mantenimento di un sistema di gestione orientato alla soddisfazione del cliente.

D.P.R. n. 162/1999 – Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e
di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi,
nonché della relativa licenza di esercizio.

3. L’Ufficio competente del comune assegna all’impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo
comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto compe-
tente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
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La certificazione ISO 9001 non consente alle Aziende certificate l’emissione della Dichiarazione di con-
formità al D.P.R. n. 162/1999 senza un avvallo da parte di un organismo di certificazione, se tali aziende non
estendono la loro conformità secondo l’allegato XIII del citato D.P.R. In questa sede non si vuole entrare nel-
lo specifico ma chiarire che la certificazione ISO 9001 è una forma di garanzia ed impegno dell’azienda nei
confronti dei propri clienti e che non la esime dai dettami della valutazione di conformità previsti dal D.P.R.
n. 162/1999; solo l’estensione nella forma e nei modi previsti dall’allegato XIII permette di potere installare
ed infine redigere la Dichiarazione di conformità secondo il D.P.R. n. 162/1999.

È chiaro che le aziende dotate di certificazione di Qualità ISO 9001, in rapporto a quelle che ne so-
no prive, manifestano ai propri clienti l’impegno a sostenere una organizzazione qualificata, soggetta a
controlli periodici da parte di organismi terzi, al fine di garantire loro la massima soddisfazione.
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